תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), תשל"ד- 1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52 1940, אני מתקין תקנות אלה:ב לפקודת בריאות העם,

  1. הגדרות (תיקון: תשל"ח, תשמ"ט, תש"ן)

בתקנות אלה -

"אזור א'" - תחומי המועצות האזוריות עמק הירדן, בקעת בית שאן, תמר, רמת-נגב, חבל

אילות והערבה התיכונה - כמפורט בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות

אזוריות), התשי"ח-1958, תחומי המועצות המקומיות בית שאן וירוחם - כמפורט בתוספת

הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, והמועצה המקומית מצפה רמון -

כמפורט בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953, וכן תחומי עיריות

טבריה, אילת ודימונה;

"אזור ב'" - כל אזור בשטח מדינת ישראל שאינו כלול באיזור א';

"בדיקה" - בדיקה במי-שתיה הנערכת במעבדה מוכרת בשיטה שנקבעה בספר;

"בדיקה חוזרת" - בדיקה לגילוי חיידקי קוליפורם וחיידקי קוליפורם צואתי;

"בדיקה כימית שלמה" - בדיקה לגילוי הריכוזים במים של כל המרכיבים המפורטים בתוספות

הראשונה, שניה ושלישית לתקנות אלה וכן לבליעת קרנים על סגולות, בסיסיות, נתרן,

אשלגן ואמוניה;

"בדיקה כימית חלקית" - בדיקה לגילוי הריכוזים במים של המרכיבים האלה: ברזל, מרכיבים

פעילי-שטח, חנקה, גופרה, מגנזיום, כלוריד, כלל מוצקים, סידן, קשיות, הגבה, צבע,

עכירות, בסיסיות, נתרן, אשלגן, פלואוריד, בליעת קרני על סגוליות ואמוניה;

"בדיקה כימית מצומצמת" - בדיקה לגילוי הריכוזים של המרכיבים האלה: כלוריד, מרכיבים

פעילי שטח וחנקית;

"בדיקה מיקרוביאלית" - בדיקה לגילוי חיידקי קוליפורם או קוליפורם צואתי;

"בדיקה מיקרוביאלית שלמה" - בדיקה לגילוי חיידקי קוליפורם, חיידקי קוליפורם צואתי,

חיידקי סטרפטוקוקוס צואתי וספירה כללית של חיידקים;

"הספר" - TH ED ,1975, A P H A STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF14
WATER AND WASTEWATER, או כל מהדורה מאוחרת יותר, שעותק ממנו מופקד בספריה לרפואה

ציבורית ע"ש ד"ר ש'. זימן במשרד הבריאות, ירושלים, לעיונם של המעוניינים בדבר,

בשעות שהספריה פתוחה לקהל;

"מים שעברו טיפול" - מים שעברו חיטוי וכל תהליך המיועד לשפר את איכותם התברואית;

"מעבדה מכרת" - לרבות אדם שהמיך שר הבריאות לשם ביצוע בדיקות איכות תברואית של

מי-שתיה ועריכת סקר תברואי בהתאם לתקנות אלה;

"מקורות מים" - כמשמעותו בסעיף 21959, המשמשים או המיועדים לשמש לחוק המים, תשי"ט-

לאספקת מי-שתיה, וכולל קידוח דו-תכליתי, לפי תקנה 14;

"נקודות כניסה למערכת אספקת מים" - לרבות נקודה בקו מים המספק מים ישירות לישובים

אחדים אשר המספר הכולל של אוכלוסייתם אינו עולה על 5000 נפש;

"סקר תברואי" - חקירה לגילוי גורם הזיהום של מי שתיה או לגילוי הגורם לאפשרות זיהום

במי שתיה;

"מתקן טיפול" - מפעל או מכשיר המטהר מים לשיפור איכותם באופן מכני, פיזי או כימי,

לרבות על ידי חיטוי או אוורור;

"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או

מקצתן;

"בדיקות" - בדיקה כימית שלמה, בדיקה כימית חלקית, בדיקה כימית מצומצמת, בדיקה

מיקרוביאלית שלמה, בדיקה מיקרוביאלית או בדיקה חוזרת.

  2. מים שאינם ראויים לשמש כמי-שתיה (תיקון: תשל"ח, תשמ"ט, תש"ן)

מים שאינם ראויים לשמש כמי-שתיה אם נתקיים בהם אחד מאלה:

(1) בדיקה מיקרוביאלית התגלו בהם יידק קוליפורם צואתי או יותר משלושה חיידקי

קוליפורם במאה מיליליטר מים;

(2) (בוטלה)

(3) בבדיקה כימית התגלה כי המים מכילים יסוד או תרכובת מהמפורטים בטור א' לתוספת

הראשונה, מעל לריכוזים המפורטים לצדם בטור ב';

(4) בבדיקה נתגלה יסוד, תרכובת או תכונה המפורטים בטור א' לתוספת השניה בחריגה

מהמפורט לצדם בטור ג';

(5) בבדיקה כימית נתגלה ריכוז פלואור באזור המפורט בטור א' לתוספת השלישית, מעל

לריכוז המפורט לצדו בטור ד';

(6) סקר תברואי מצביע, לדעת רשות הבריאות, כי השימוש במים כמי-שתיה עלול לפגוע

בבריאות הציבור.

  2א. סייג (תיקון: תשמ"ט)

על אף האמור בתקנה )21 24 שעות מגמר הבדיקה), אם בבדיקה חוזרת שנערכה תוך

המיקרוביאלית, לא נתגלו אף חיידק קוליפורם צואתי או יותר משלושה חיידקי קוליפורם

במאה מיליליטר מים, המים לא יהיו פסולים לשמש כמי שתיה.

  3. בדיקה נוספת (תיקון: תשל"ח, תשמ"ט)

נתגלו במי שתיה בבדיקה מיקרוביאלית בין אחד לשלושה חיידקי קוליפורם במאה מיליליטר

מים, תבדוק המעבדה שערכה את הבדיקה אם החיידקים הינ ממוצא צואתי.

  4. חריגה בתכונות מ-שתיה (תיקון: תשל"ח)

נתגלו בבדיקה יסוד, תרכובת או תכונה המפורטים בטור א' לתוספת השניה, מעל לריכוז או

בחריגה מהמפורט לצדם בטור ב', על הספק לבצע פעולות אלה:

(1) להודיע על כך לרשות בריאות ללא דיחוי;

(2) לערוך סקר תברואי או לבצע כל פעולה, אחרת, כפי שקבעה רשות בריאות, לגילוי גורמי

החריגה;

(3) לבצע הוראות רשות בריאות לסילוק גורמי החריגה.

  4א. סקר תברואי (תיקון: תשמ"ט)

  (א) רשות בריאות שמצאה בנוסף לאמור בתוספות כי תוצאות של בדיקות מצביעות על חשש

לזיהום במים רשאית להורות לספק, באישור המהנדס הראשי לבריאות הסביבה, כי עליו לערוך

סקר תברואי.

  (ב) סקר תברואי כאמור בתקנת משנה (א) תבצע מעבדה מוכרת ולאחר שרשות הבריאות,

באישור המהנדס הראשי לבריאות הסביבה, הודיעה לספק אלו בדיקות דרושות.

  (ג) סקר תברואי הנערך עקב זיהום מיקרוביאלי יכלול לפחות בדיקות לגילוי ריכוז של

חנקה, אמוניה, מרכיבים פעילי שטח, בליעת קרניים על סגוליות ודרישת פרמנגנט.

  (ד) המעבדה המוכרת תעביר בתום הסקר את ממצאי הסקר לרשות הביאות ולרשות המקומית

הנוגעת בדבר.

  5. ריכז הפלואוריד במים (תיקון: תשל"ח, תשמ"ט)

נתגלה בבדיקה כימית כי ריכוז הפלואוריד באזורים המנויים בטור א' לתוספת השלישית קטן

מהנקוב לצידם בטור ב', רשאי הספק להוסיף פלואוריד למים כדי להביאו לריכוז הנקוב

בטור ג' לצידם, אם התקיימו תנאים אלה:

  )1) רשות הבריאות אישרה שניים אלה -

(א) כי קיימים אמצעים מתאימים במערכת ההפלרה המבטיחים כי ריכוז הפלואוריד במים לא

יעלה על הנקוב בטור ד' לתוספת השלישית;

(ב) תכנית הפעלת המערכת לרבות תכנית בקרה ותכנית עריכת בדיקות.

  )2) הפעלת מערכת ההפלרה נעשית כך שריכוז הפלואוריד במים לא עולה על הנקוב בטור ד'

לתוספת השלישית;

  )3) ריכוז הפלואוריד במי השתיה נבדק מדי יום וירשמו תוצאות הבדיקה בפנקס (להלן -

הפנקס);

  )4) הפנקס ישמר לתקופה של שנה מהרישום האחרון בו ויעמוד בכל עת סבירה לעיונם של

רשות הבריאות, של רופא ממשלתי ושל מי ששר הבריאות הסמיכו לכך.

  5א. העברת הוצאות בדיקות (תיקון: תשל"ח)

  (א) נתקיים במי השתיה אחד מהמפורטים בתקנה 2, תעביר המעבדה המוכרת ללא דיוי תוצאות

הבדיקה לרשות בריאות שבתחומה ניטלו מי השתיה לצרכיהבדיקה.

  (ב) הספק יעביר אחת לחודש, לרשות בריאות שבתחומה ניטלו המים, את תוצאות כל הבדיקות

שערכה מעבדה מוכרת, במשך החודש, במים שהוא מספק.

  6. מים פסולים בשל סכנה לבריאות הציבור (תיקון: תשמ"ט, תש"ן)

  (א) קיים, לדעת רשות הבריאות או הספק, חשש סביר כי אספקת מים עלולה, בגלל צורתם או

איכותם התברואתית של מי-שתיה, לסכן את בריאות הציבור, רואים את המים כמים פסולים.

  (ב) נתגלה בבדיקה כימית כי מי-שתיה מכילים, לדעת רשות בריאות או הספק, חמרים

רעילים שאינם מפורטים בתוספת הראשונה ובריכוז העלול לסכן את בריאות הציבור, רואים

את המים כמים פסולים לשתיה.

  (ג) מים שרואים אותם פסולים לשתיה לפי תקנה זו, על הספק לבצע את הפעולות הבאות:

(1) להפסיק אספקתם מיד;

(2) להודיע על כך לרשות הבריאות ללא דיחוי;

(3) לא לחדש אספקת מי-שתיה אלא לאחר קבלת אישור מאת רשות הבריאות, ולאחר ביצוע

התנאים שקבעה רשות הבריאות.

  (ד) (בוטלה)

  6*2*א. חיטוי מים (תיקון: תש"ן) 

ספק יחטא באופן קבוע ורצוף את מיהשתיה שהוא מספק, באופן שהמים יכילו כלור פעיל

בריכוז שלא יעלה על 05 0.1 מיליגרם לליטר, או ריכוז מיליגרם לליטר ולא יפחת מ-

שווה-ערך של חומר חיטוי אחר שאישר המנהל.

  7. מקור מי-שתיה (תיקון: תשל"ח, תשמ"ט)

  (א) לא יספק ספק מי שתיה ממקור מים (להלן - מקור מי-שתיה), אלא אם רשות בריאות

אישרה אותו לכך.

  (ב) רשות בריאות לא תאשר מקור מי-שתיה אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1) המים נפסלו לשמש כמי-שתיה;

(2) בבדיקה מיקרוביאלית שלמה נמצאו חיידק קוליפורם צואתי או חיידק סטרפטוקוקוס

צואתי במאה מ"ל מים, או נמצאו יותר מאלף חיידקים במיליליטר אחד בספירה כללית של

חיידקים;

(3) תוצאות הבדיקות הכימיות לא הניחו דעתה.

  (ג) בקשה לאישור מקור מי-שתיה תוגש לרשות בריאות על-ידי ספק המים ויצורפו לה:

(1) תוצאות הבדיקות המפורטות בתוספת הראשונה, השניה והשלישית לתקנות אלו, ותוצאות

כל בדיקה אחרת שקבעה רשות בריאות;

(2) תוצאות בדיקה מיקרוביאלית שלמה.

  (ד) הספק יערוך בדיקה מיקרוביאלית שלמה ובדיקה כימית מצומצמת במקור מי שתיה מדי

שלושה חדשים וכן לפני חידוש הפקת מי שתיה ממקור שלא סיפק מים תקופה העולה על חודש

ימים; לענין תקנת משנה זו,"מקור מים" - למעט בריכה למי שתיה כמשמעותה בתקנות בריאות

העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ"ג-1983.

  (ה) הספק יערוך בדיקה כימית שלמה במקור מי שתיה פעם אחת ב-10 שנים ובדיקה כימית

חלקית אחת ל-5 שנים ויעביר את תוצאותיה לרשות הבריאות;

  (ו) נתגלה בבדיקה לפי תקנה זו מרכיב שריכוזו יותר מ-80% מהרמה המרבית המותרת

כמפורט בתוספת הראשונה והשניה, הספק יבדוק ריכוזו של המרכיב כאמור בתדירות שתקבע

רשות הבריאות.

  8. שטיפה וחיטוי של מערכת מים (תיקון: תשל"ח)

לפני הספקת מי-שתיה ממערכת מים, החדשה והן שעברה תיקון או שינוי, על הספק -

(1) להודיע לרשות בריאות על התיקון, או על השינוי;

(2) לשטוף ולחטא את מערכת המים בהתאם להוראות רשות בריאות;

(3) למסור במעבדה מוכרת דוגמת מים מהמערכת, לבדיקה מיקרוביאלית ולכל בדיקה אשר תורה

רשות בריאות.

  9. מים שעמדו בבריכה (תיקון: תשמ"ט)

לא יספק אדם מי שתיה שעמדו בבריכת מי שתיה תקופה העולה על חודש ימים אלא אם כן הם

עברו בדיקה מיקרוביאליתאו שהם מכילים חומר חיטוי פעיל.

  10. בדיקות מים שעברו תהליך טיפול (תיקון: תשמ"ט)

(א) מים העוברים תהליך טיפול במתקן טיפול ייבדקו בדיקה מיקרוביאלית לפני הטיפול

ואחריו בתדירות המפורטת בטבלה ב' לתוספת הרביעית או בתדירות גבוהה יותר שתקבע רשות

הבריאות.

  (ב) ריכוז חומר חיטוי במי שתיה שעברו תהליך טיפול במתקן טיפול -

(1) יתאים לריכוז שאישר המנהל;

(2) ייבדק לפחות פעם אחת ביום.

  (ג) המנהל רשאי לדרוש כי הבדיקות יערכו בתדירות גבוהה יותר לריכוז חומר החיטוי וכן

לדרוש התקנה והפעלה של מכשיר למדידה רצופה של ריכוז חומר החיטוי.

  (ד) תוצאות הבדיקות של ריכוז חומר החיטוי ירשמו בפנקס; הרישומים יישמרו במשך שנה

מיום הרישום.

  11. בדיקות מים במערכת אספקת מים (תיקון: תשל"ח, תשמ"ט)

  (א) מי שתיה במערכת אספקת מים ייבדקו בדיקות מיקרוביאליות בהתאם לגודל האוכלוסיה

הנקוב בטור א' בטבלה א' לתוספת הרביעית, בתדירות הנקובה לצידו בטור ב' ובמספר

דגימות ממקומות שונים הנקובים בטור ג' לצידם.

  (ב) בעת נטילת דגימת מים לבדיקות מיקרוביאליות כאמור בתקנת משנה (א), יבדוק הדוגם

נוכחות חומר חיטוי פעיל במים וריכוזו.

  12. בדיקות בנקודות הכניסה למערכת אספקת מים (יקון: תשמ"ט)

  (א) מי שתיה ייבדקו בדיקה מיקרוביאלית בנקודות כניסתם למערכת אספקת המים, בהתאם

לגודל האוכלוסיה הנקוב בטור א' לטבלה ב' לתוספת הרביעית, בריווח זמן כנקוב לצדו

בטור ב'.

  (ב) (בוטלה)

  13. בדיקות מוגברות

במקרה של סכנת מגפה או חשש לזיהום מקור מים, ייערכו בדיקות מי-שתיה בסוגי בדיקות

בתדירות כפי שתקבע רשות הבריאות.

  13א. דרכי בדיקה נוספת (תיקון: תשל"ח)

רשות בריאות רשאית, אם נראה לה בנסיבות הענין, להורות לענין פלוני על דרכי בדיקה

אחרות מאלה שנקבעו בספר; קבעה כך רשות בריאות יבואו דרכי בדיקה אלה במקום השיטה

שנקבעה בספר, לאותו ענין.

  14. מי-שתיה מקידוחי החדרה דו-תכליתיים (תיקון: תשל"ח)

  (א) מי-שתיה המופקים ממקור מים שאליו מוחדרים מי-שתיה (להלן - קידוח דו-תכליתי)

יהיו ראויים לשימוש כמי שתיה אם נתקיים בהם אלה:

(1 7;) מקור המים אושר בידי רשות הבריאות כאמור בתקנה

(2) נעשה חיטוי במים;

(3) בבדיקה מיקרוביאלית שלמה שנעכה מדגימת מים, שניטלה מנקודה במערכת לפני מקום

מערכת החיטוי, לא התגלו חיידקי קוליפורם צואתי או חיידקי סטרפוקוקוס צואתי;

(4) בבדיקה מיקרוביאלית לא נתגלו במאה מ"ל מים מחוטאים למעלה משני חיידקי קוליפורם;

(5) אם דרשה רשות בריאות לערוך במים בדיקה כימית, תוצאות הבדיקה אינן חורגות

מהוראות תקנות אלו.

  (ב) הספק יודיע בכתב לרשות בריאות על מועד שאיבת הרענון אשר לאחריה מתכונן הספק

לחבר את הקידוח הדו-תכליתי לרשת מי השתיה.

    15. נטילת דוגמאות (תיקון: תשל"ח)

  (א) הנוטל דוגמת מי-שתיה לשם עריכת בדיקות כאמור בתקנות אלה חייב להיות בעל הכשרה

מתאימה שאושרה לכך בידי רשות בריאות.

  (ב) על נטילת דוגמאות מי-שתיה לשם עריכת בדיקה מיקרוביאלית, בדיקה חוזרת ובדיקה

מיקרוביאלית שלמה יחולו הוראות סימן א' של התוספת החמישית.

  (ג) על נטילת דוגמת מי-שתיה לשם עריכת בדיקה כימית יחולו הוראות סימן ב' לתוספת

החמישית.

  16. מועד הבדיקה (תיקון: תשל"ח)

  (א) דוגמת מי-שתיה לבדיקה מיקרוביאלית לבדיקה חוזרת או לבדיקה מיקרוביאלית שלמה

תוחזק עד לעריכת הבדיקה בטמרטורה שבין 410 מעלות מעלות צלסיוס. ל-

  (ב) בדיקה כמפורט בתקנת משנה (א) תיערך לא יאוחר מתום שש שעות מנטילת הדוגמה;

  (ג) רשות בריאות רשאית, במקרים חריגים ולפי בקשת הספק או מעבדה מוכרת, שלא לפסול

תוצאות בדיקה כאמור שנערכה לאחר שש שעות מנטילת הדוגמה, ובלבד שנערכה לפני תום

עשרים וארבע שעות מנטילתה.

    17. רישום פרטים בנוגע לדוגמה (תיקון: תשמ"ט)

(א) נוטל הדוגמה ימלא את הפרטים המפורטים בטופס שבתוספת השישית.

(ב) הטופס וכלי הקיבול המכיל את מי הדוגמה ישאו סימן זהה.

  18. תחילה

  (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה )24)5) לגבי תחומי הישובים הנקובים בתקנת) ו-

משנה ב', היא בתום תשעים יום מיום פרסומן.

  (ב) תחילת תקנה )24)5) לגבי תחומי הישובים הנקובים להלן, היא בתום שמונה-עשר) ו-

חודש מיום הפרסום כאמור:

(1) במועצה האזורית חבל אילות-אילות, יוטבתה, גרופית, קטורה, ובאר-מנוחה;

(2) במועצה האזורית תמר-עין יהב, חצבה ונאות הככר.

                                  תוספת ראשונה

                            (תקנות  ,(3)26 7(ג))(ב),
